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1. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie opisu z projektu architektonicznego z zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin”

ODP: Opis został zamieszczony na stronie. 
2. W specyfikacji technicznej widnieje zapis okna z PCV wykonane zgodnie z wykazem stolarki. W wykazie stolarki okna mają być drewniano aluminiowe. Proszę o określenie 
z jakiego materiału mają być okna.
ODP: Do wyceny należy przyjąć okna zgodnie z opisem stolarki okiennej projektu budowlanego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert porównywalnych jakościowo i cenowo. Parametry okien muszą spełniać wymogi WT które będą obowiązywać od roku 2021 tzn; współczynnik przenikania ciepła przegrody przezroczystej jest nie większy niż 0,9 W/(m2·K).

3. Prośba o podanie kosztorysów zapisanych w NORMIE/ath, lub przedmiarów zapisanych w ath.
ODP: Zamawiający posiada dokumentacje budowlaną w wersji papierowej i formacje PDF.
4. Prośba o udostepnienie przedmiaru w wersji ATH w związku z przetargiem na: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin
ODP: Zamawiający posiada dokumentacje budowlaną w wersji papierowej i formacje PDF. 
5. Jaki jest zakres prac do wykonania ? 
Czy tylko roboty ujęte w przedmiarze robót (instalacja C.O., instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji, kotłownia gazowa, instalacja gazowa) ? 
Czy całość robót ujęta w projekcie (roboty z przedmiaru + wentylacja i klimatyzacja + przyłącza wod-kan +  kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym). 

ODP: Zakres prac do wykonania obejmuje przedmiar robót. Wykonawcy składający ofertę muszą do kosztorysu ofertowego robót sanitarnych doliczyć wykonanie niżej wymienionych robót  tj;

	1.
	Wentylacja kuchni – układ W2

	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Obmiar

	1.1
	KNR 2-17 0141-06
	Okap wentylacyjny gastronomiczny, centralny, skrzyniowy ze stali nierdzewnej 2200x1600 + łapacze tłuszczu + oświetlenie + króciec DN250
	szt.
	1

	1.2
	KNR 2-17 0201-02
	Wentylator VSA 225 L 3.0,
Regulator prędkości wentylatora ETY - 1.5,
	szt.
	1

	1.3
	KNR 2-17 0131-03
analogia
	Klapa zwrotna DN225
	szt.
	1

	1.4
	KNR 2-17 0149-02
	Podstawa dachowa typ B II DN 225
	szt.
	1

	1.5
	KNR 2-17 0122-03
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udzial kształtek do 35 %
	m2
	4.93

	1.6
	KNR 2-16 0301-01
analogia
	Izolacja kanałów wentylacyjnych Klimafix o gr. 50 mm
	m2
	4.93

	2.
	Wentylatory łazienkowe

	2.1
	KNR 2-17 0201-01
	Wentylator łazienkowy EDM 100
	szt.
	4

	2.2
	KNR 2-17 0113-01
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %
	m2
	0,47

	3.
	Wentylacja kotłownia

	3.1
	KNR 2-17 0122-02
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 35 %
	m2
	1,70

	3.2
	KNR 2-17 0140-01
	Anemostat wentylacyjny nawiewny DN160
	szt.
	1

	3.3
	KNR 2-17 0147-01
	Czerpnia ścienna DN160
	szt.
	1

	3.4
	KNR 4-01 0333-09
	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	szt.
	1

	3.5
	KNR 4-01 0323-03
	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.
	szt.
	1




6. Jeżeli zakres realizacji obejmuje przyłącza wod-kan, Czy Zamawiający posiada uzgodniony projekt w/w ? 

ODP: Zamawiający posiada uzgodniony projekt w/w robót. Zakres robót nie obejmuje wykonania przyłączy wod-kan.  

7. Proszę o informację czy do oferty ( oczywiście ocienianie do każdego z postępowań) kosztorysy mają być złożone w formie uproszczonej.

ODP: Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są załączyć do oferty kosztorys ofertowy w formie uproszczonej.  

8. Czy przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż central wentylacyjnych, centralę nawiewne, nagrzewnice, wentylatory dachowe, okapy itp. urządzenia wentylacyjne opisane w projekcie branża sanitarna?
ODP: Przedmiot zamówienia określa przedmiar robót oraz odpowiedzi uzupełniające opisane w pkt 1 dotyczące br. sanitarnej.  

9. Jak Zamawiający zaplanował rozliczenie robót ( wskazane w dokumentacji kosztorysowe) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót nie ujętych w przedmiarach a wskazanych w dokumentacji projektowej?
ODP: Rozliczenie wykonania przedmiotu zamówienia szczegółowo określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z treścią umowy, akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń.

10. Czy przedmioty zamówienia obejmują dostawę wyposażenia np. mebli, roślinności itp.?
ODP: Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia obiektu w meble i rośliny. 

11. Jeżeli przedmioty zamówienia obejmują dostawę wyposażenia proszę o zamieszczenia danych technicznych, kart katalogowych oraz zestawień wskazanych urządzeń, wyposażenia.

ODP: Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa a roboty budowlane. Zakres określa dokumentacja budowlana, przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ.
12. Na rzucie przyziemi jest zaznaczony kominek, zakres robót nie zawierają takiego urządzenia. Czy należy doliczyć w kosztorysie ofertowym wkład wraz z obudową i o jakich parametrach ?
ODP: Zakres robót nie obejmuje wykonania i montażu kominka.
13. Czy Zamawiający posiada pliki projektu w DWG?
 ODP. Zamawiający nie posiada plików projektu w formacje DWG.
14. Czy zamawiający dopuszcza zmianę materiałów izolacyjnych ścian  opisanych w dokumentacji projektowej tj ,,płyt Multipor gr 18 cm’’ na wełnę mineralną?
ODP; Zamawiający dopuszcza składnie ofert równoważnych jakościowo i cenowo. Płyty ze skalnej wełny gr 20 cm do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS) stanowią ofertę równoważną np. FRONTROCK PLUS o współczynniku przewodzenia ciepła  min λ = 0,035 W/mK . 
15. Czy przedmiar robót zawiera wykonanie warstwy elewacyjnej na poziomych elementach żelbetowych podbitki dachu?
ODP: Należy doliczyć do kosztorysu ofertowego wykonie elewacji na żelbetowych elementach podbitki dachu tj;

	1.
	Elewacja

	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Obmiar

	1.1
	KNR 0-28 2620-02
	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką"  - zagruntowanie powierzchni
	m2
	97

	1.2
	KNR 0-28 2621-04
	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką  - przyklejenie płyt styropianowych gr.5 cm na stropach
	m2
	97

	1.3
	NNRNKB 202 2613-01
	(z.VII) docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych
	szt.
	5x97
=485

	1.4
	KNR 0-28 2621-06
	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie dwóch warstw siatki na stropach
	m2
	97

	1.5
	KNR 0-28 2630-01
	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy
	m2
	97








